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Strojirensky zkusebni ustav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

Ciso  0-B-00820-21
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Vyrobce - Manufacturer TERMON Dariusz Lubowicki
ul. Miedzytory 7
17-200 Hajnéwka
Polsko — Poland
Vyrobek - Product Kotel teplovodni - Hot water boiler
Typové oznadeni - Type designation B-PELL 10, B-PELL 15, B-PELL 20, B-PELL 25, B-PELL 30
Testované kotle - Tested boilers B-PELL 10, B-PELL 20, B-PELL 30

Nafizeni Komise (EU) €. 2015/1189, priloha Il ¢l. 1
Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex Il, Art. 1
Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/1189

Commission Regulation (EU) No. 2015/1189

Pozadavky na ekodesign - Ecodesign requirements

=

Metoda zkousek - Test method CSN EN 303-5:2013
Zpusob topeni - Heating method automatické — automatic
Preferované palivo - Preferred fuel dfevni pelety-C1 — wood pellets-C1
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Vysledky - Results

Typ - Type B-PELL10 B-PELL15* B-PELL20 B-PELL25* B-PELL 30
Jmenovity vykon — Nominal output
CO (10% O5) mg/m,’ 48 81 113 91 78 =
OGC (10% Oy) mg/my> 3 4 4 3 3
Prach - Dust (10% O2) mg/mn’ 19 16 13 14 15
NOXx (10% 02) mg/m.’ 145 143 140 146 149
Uginnost - Efficiency (NCV) % 92.1 91.2 90.2 90.0 89.8 =
Uzitegna Géinnost - Useful =
efficiency (GCV) % 84.3 83.5 82.6 82.4 82.2
=
=
Snizeny vykon — Minimal output 3
CO (10% O2) mg/m,’ 237 193 148 120 103
OGC (10% O) mg/m,> 7 6 4 5 5 =
Prach - Dust (10% O5) mg/my> 13 15 16 15 15 =
NOXx (10% 02) mg/ms’ 131 134 136 131 128
Uginnost - Efficiency (NCV) % 89.1 90.3 91.4 91.7 91.8 :
Uzite&na U&innost - Useful . - i
efficiency (GCV) % 81. 83.7 83.9 84.0 <>
*) Hodnoty aproximované v souladu s €l. 5.1.4 no 1 %é les approximated acc. to art. 5.1.4 of standard {
SN EN303-5:2013 & g =
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Typ — Type B-PELL 10> - B-PELL15") B-PELL 20 B:<PELL25%) B-PELL 30

Sezonni emise - Seasonal emissions

CO (10% O) mgim, 209 176 143 116 99 :
OGC (10% O2) mg/m, 6 5 4 5 5
Prach - Dust (10% O2) mglmn3 14 15 16 15 15
NOXx (10% 02) mg/m,® 133 135 137 133 131
nson % 82.0 82.8 83.5 83.7 83.8
F1 % 30 3.0 3.0 30 3.0
F2 % 3.0 23 16 1.4 13 =

Sezonni energeticka Gi¢innost - Seasonal space heating energy efficiency

ns % 76 78 79 79 79

Index energetické Ucinnosti - Energy Efficiency Index
EEI 113 115 116 117 117
Trida energetické Ucinnosti - Energy Efficiency Class

A+ A+ A+ A+ A+

*) Hodnoty aproximované v souladu s €l. 5.1.4 normy CSN EN303-5:2013 — Values approximated acc. to art. 5.1.4 of standard
SN EN303-5:2013

Protokol €. - Report No.

31-10536/7/T a protokoly navazujici - and follow-up reports,
vydané Zkusebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s., =
¢islo osvédceni o akreditaci 254/2021 =
issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAI,

Accreditation Certificate No. 254/2021

X

Podklad pro vydani osvédéeni
- Basis for Certificate issue

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. timto osvédéeni o zkouSce potvrzuje, Ze u prfedmétného vyrobku proved! ,
zkousky a vypocty s vySe uvedenymi vysledky. =
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test =
and calculation with above stated results.

Brno, 2021-05-20

M Holomek
/,..-«'/edouci zkusebny tgpelnych a ekologickych zarizeni
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station
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Strojirensky zku$ebni ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz
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Europejskie Biuro Tlumaczen — Dziat Thumaczen Potwierdzonych
00-355 Warszawa, ulica Tamka 40, fax: 022 244 22 07
tel: +48 693 333 333 e-mail: info@tlumacz.com.pl
Strona internetowa: www.tlumacz.com.pl

Barbara Jurczyniska
Tlumacz przysiegly jezyka angielskiego

Uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk polski z jezyka angielskiego

[przypis ttumacza: dokument podlegajacy t*umaczeniu sporzgdzono w dwdch
jezykach. Przetlumaczono wytacznie tres¢ w jezyku angielskim]

[czerwona pieczeé podiuzna o tresci:
Poprawiona kopia]

[logo: ZU]
Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo publiczne, Republika
Czeska

SWIADECTWO BADANIA
Numer O-B-00820-21

Producent TERMON Dariusz Lubowicki

Ul. Miedzytory 7
17-200 Hajnodéwka

Polska

Produkt Kociol goracej wody

Rodzaj oznaczenia B-PELL 10, B-PELL 15, B-PELL 20, B-PELL 25, B-
PELL 30

Badane kotly B-PELL 10, B-PELL 20, B-PELL 30,

Wymogi dotyczace ekoprojektu Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 2015/1189,
zatacznik II, art. 1
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 2015/1189

Metoda badania ¢SN EN 303-5:2013

Metoda ogrzewania Automatyczna

Preferowane paliwo pellet drzewny - Cl

Wyniki
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Rodzaj B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL
10 15%*) 20 25%) 30

Nominalna moc cieplna

CO (10% 9) mg/m,* 48 81 113 91 78

Lotne zwiazki mg/m,> 3 4 4 3 3

organiczne- OGC) (10% 0O3)

Pyt (10% 0O3) mg/m,> 19 16 13 14 15

NOx (10% Op) mg/m,> 145 143 140 146 149

Wydajnos$é (wartosé % 92,1 9172 90,2 90,0 89,8

opatowa netto - NCV)

Uzyteczna wydajnosé % 84,3 8355 82,6 82,4 82;2

(warto$¢ opatowa brutto
- GCV)

0-B-00820-21, strona 1 (2)
[czerwona pieczeé okrgagita o tredci w jezyku obcym]
Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsigbiorstwo publiczne, Hudcova
424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska

www.szutest.cz
- kolejna strona -

[logo: ZU]

Rodzaj B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL

10 15%) 20 25%) 30
Minimalna moc cieplna
CO (10% 0y) mg/m,’ 237 193 148 120 103
Lotne zwiagzki mg/m,’ 7 6 4 5 5
organiczne- OGC) (10% 0O3)
Pyl (10% Oy) mg/m,> 13 15 16 15 15
NOx (10% 03) mg/m,’ 131 134 136 131 128
Wydajnos¢ (wartosé % 89,1 90,3 91,4 91,7 91,8
opatowa netto - NCV) :
Uzyteczna wydajnosc¢ % 81,6 82,7 83,7 83,9 84,0

(wartos¢ opatowa brutto
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Europejskie Biuro Ttumaczeri — Dziat Ttumaczer Potwierdzonych
Fs 00-355 Warszawa, ulica Tamka 40, fax: 022 244 22 07
&, % y*: tel: +48 693 333 333 e-mail: info@tlumacz.com.pl

280 MDA Strona internetowa: www.tlumacz.com.pl

sougoadiuh;

= GCV)
*) warto$ci przyblizZone

Emisje sezonowe

CO (10% 0p) mg/m,> 209 176 143 116 99
Lotne zwiazki mg/m,> 6 5 4 5 5
organiczne- OGC) (10% O)
Pyt (10% O,) mg/m,3 14 15 16 15 15
NOx (10% O,) mg/m,> 133 135 137 133 131
nson % 82,0 82,8 83,5 83,7 83,8
Fl % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
F2 $ 3,0 2,3 1;6 1,4 1;3
Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen
ns $ 76 78 79 79 79
Wskaznik efektywnosci energetycznej
EEI 113 1155 116 Tk ik
Klasa efektywnosci energetyczne]
A+ A+ A+ A+ A+
*) wartosci przyblizone
Podstawa wystawienia Raporty nr 31-10536/7/T oraz raporty
Swiadectwa uzupeilniajace, wydane przez Laboratorium Badawcze

nr 1045.1, akredytowane przez CAI,
Certyfikat Akredytacji nr 254/2021

Instytut Badan Inzynieryjnych poswiadcza niniejszym $wiadectwem
badania, ze przeprowadzil dla danego produktu odpowiednie badania i
obliczenia oraz uzyskal przedstawione powyzej wyniki.

Brno, 2021-05-20

[czerwona pieczeé okragta o tresci w jezyku obcym]

[nieczytelny podpis odreczny]
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Milan Holomek
Kierownik Stacji Badawczej Urzadzen Cieplnych i Ekologicznych
0-B-00820-21, strona 2 (2)

Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsiebiorstwo publiczne, Hudcova
424/56b, 621 00 Brno, Republika Czeska
www.szutest.cz
- koniec titumaczenia -

Ja, Barbara Jurczynska, ttumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisana na liste ttumaczy
przysieglych pod numerem TP/2061/05, prowadzona przez Ministra Sprawiedliwosci,
niniejszym zaswiadczam, ze powyzszy tekst w jezyku polskim przettumaczony z jezyka
angielskiego jest jego wiernym ttumaczeniem.

Numer Rep: 1639/2021
Data: 18/08/2021

EUROPEJSKIE BIURO TLUMACZEN
ul. Tamka 40,PL 00-355 Warszawa
NIP: 738 179 24 08 - www.tlumacz.com.p! (PL)

data date of

wydania 2021 -08- 1 8 issue

EUROPEAN TRANSLATION AGENCY
Tamka 40 Street, PL 00-355 Warsaw
VAT UE: PL738 179 24 08 - www.e-ling.eu (ALL)




Strojirensky zkusebni tstav, s.p., Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVEDCENIi O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

Gso  0-B-01020-21

Vyrobce - Manufacturer TERMON Dariusz Lubowicki
ul. Miedzytory 7
17-200 Hajnéwka
Polsko — Poland
Vyrobek - Product Kotel teplovodni - Hot-water boiler
Typové oznaceni - Type designation B-PELL 10, B-PELL 15, B-PELL 20, B-PELL 25, B-PELL 30
Testované kotle - Tested boilers B-PELL 10, B-PELL 20, B-PELL 30
Metoda zkousSek - Test method CSN EN 303-5:2013
Zpusob topeni - Heating method automatické — automatic
Preferované palivo - Preferred fuel drevni pelety-C1 — wood pellets-C1

Vysledky - Results
B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL

Typ - type 10 15 %) 20 25+) 30

Jmenovity vykon - Nominal output

CcO 3 3
(10% 0,) mg/mpn 48 81 113 91 78 Max. 500 mg/m,

OGC 3 3
(1 0% 02) mg/mn 3 “ 4 3 3 Max. 20 mg/m,,

Prach - Dust 3 3
(10% Oy) mg/mn 19 16 13 14 15 Max. 40 mg/m,

Uginnost -

Efficiency % 92.1 91.2 90.2 90.0 89.8

Trida - Class - 5} 5 5 5 5

*) Aproximované hodnoty — Approximate values

0-B-01020-21, strana — page 1 (2)

Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Tes itute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 , Czech Republic

- www.szutest.cz
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Vysledky - Results

B-PELL
Typ = type 10
Snizeny vykon — Minimal output
CO (10% 02)  mg/my’ 237
OGC 3
(10% O5) mg/mn J
Prach - Dust 3
(1 0% O5) mg/mpn 13
Uginnost -
Efficiency % -
Trida - Class - 5

*) Aproximované hodnoty — Approximate values

Podklad pro vydani osvéd&eni
- Basis for Certificate issue

®

B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL

15 %) 20 257) 30
193 148 120 103 Max. 500 mg/m,’
6 4 5 5 Max. 20 mg/m,’
15 16 15 15 Max. 40 mg/m,’
90.3 914 91.7 91.8
S 5 5 5

Protokol €. - Report No.

31-10536/7/T a protokoly navazujici - and follow-up reports,
vydané Zkusebni laboratofi &. 1045.1, akreditovanou CIA o.p.s.,
Cislo osvédceni o akreditaci 254/2021

issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAlI,
Accreditation Certificate No. 254/2021

Strojirensky zku$ebni ustav, s.p. timto osv&déeni o zkouSce potvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku provedl
zkousky a vypocty s vyse uvedenymi vysledky.
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the test

and calculation with above stated results.

Brno, 2021-06-15

0-B-01020-21, strana - page 2 (2)

Head of Heat and Ecological Equipment Test Station

Strojirensky zkusebni tstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 B

www.szut

XXXXX

Czech Republic

est.c

XX

18,0.0.0.0.8.8,0.0.0.
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Europejskie Biuro Ttumaczeri — Dziat Ttumaczeri Potwierdzonych
00-355 Warszawa, ulica Tamka 40, fax: 022 244 22 07
tel: +48 693 333 333 e-mail: info@tlumacz.com.pl

Strona internetowa: www.tlumacz.com.pl

Barbara Jurczynska

Tlumacz przysiegly jezyka angielskiego

Uwierzytelnione ttumaczenie na jezyk polski z jezyka angielskiego

[przypis tlumacza: dokument podlegajacy tiumaczeniu sporzadzono w dwdch
jezykach. Przetiumaczono wytacznie tres¢ w jezyku angielskim]

[logo: ZU]

Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsigbiorstwo publiczne, Republika Czeska

Producent

Produkt

Rodzaj oznaczenia
Badane kotty
Metoda badania

Metoda ogrzewania

Preferowane paliwo

Wyniki

Rodzaj B-PELL
10

Nominalna moc cieplna
CO (10% O) mg/m,> 48
Lotne zwiazki mg/mn3 3
organiczne-
OGC)
(10% 0O3)
Pyt (10% O3) mg/m;> 19

SWIADECTWO BADANIA
Numer O-B-01020-21

TERMON Dariusz Lubowicki
ul. Miedzytory 7

17-200 Hajnéwka

Polska

Kociol goracej wody

B-PELL 10, B-PELL 15, B-PELL 20, B-PELL 25, B-

PELL 30

B-PELL 10, B-PELL 20, B-PELL 30

CSN EN 303-5:2013

Automatyczna
pelety drzewne - Cl
B-PELL B-PELL B-PELL
15%) 20 2%9%)
81 113 91
4 4 3
16 13 14

B-PELL

30
78 Maks.
3 Maks.
15 Maks.

500 mg/m,’
20 mg/m,’
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Wydajnos¢ % 92,1 91,2 90, 2 90,0 89,8

Klasa = 5 5 5 5 5
*) warto$ci przyblizone
0-B-01020-21, strona 1 (2)
[czerwona pieczelé okragia o tresci w jezyku obcym]
Instytut Badah Inzynieryjnych, Przedsigbiorstwo publiczne, Hudcova 424/56Db,
621 00 Brno, Republika Czeska

www.szutest.cz
- kolejna strona -

[logo: ZU]

Wyniki

Rodzaj B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL B-PELL
10 15%) 20 25*%) 30
Nominalna moc cieplna
CO (10% Oy) mg/my> 237 193 148 120 103 Maks. 500
mg/m,>

Lotne zwigzki mg/m;> 7 6 4 5 5 Maks. 20 mg/m,’
organiczne-
0OGC)
(10% 0O2)
Pyl (10% O3) mg/mg> 13 15 16 15 15 Maks. 40 mg/m,’
Wydajnosé $ 89,1 20,3 91,4 91,7 91,8
Klasa & 5 5 5 5 5

*) wartosSci przyblizone
Podstawa wystawienia Raporty nr 31-10536/7/T i raporty uzupeiniajace,
Swiadectwa wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1,

akredytowane przez CAI [Czeski Instytut Akredytacjil,
Certyfikat Akredytacji nr 254/2021

Instytut Badan Inzynieryjnych poswiadcza niniejszym Swiadectwem badania, ze
przeprowadzil dla danego produktu odpowiednie badania i obliczenia oraz
uzyskat przedstawione powyzej wyniki.
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Brno, 2021-06-15
[czerwona pieczedé okragia o tresci w jezyku obcym]

[nieczytelny podpis odreczny]
Milan Holomek

Kierownik Stacji Badan Cieplnych i Urzadzen Ekologicznych

0-B-01020-21, strona 2 (2)

Instytut Badan Inzynieryjnych, Przedsigbiorstwo publiczne, Hudcova 424/56b,
621 00 Brno, Republika Czeska
www.szutest.cz

- koniec tlumaczenia -

Ja, Barbara Jurczynska, ttumacz przysiegly jezyka angielskiego, wpisana na list¢ ttumaczy
przysiegtych pod numerem TP/2061/05, prowadzona przez Ministra Sprawiedliwosci,
niniejszym zaswiadczam, ze powyzszy tekst w jezyku polskim przettumaczony z jezyka
angielskiego jest jego wiernym ttumaczeniem.

Numer Rep:

Data: EUROPEJSKIE BIURO TLUMACZEN

ul. Tamka 40,PL 00-355 War
: 2 SZawa
NIP: 738 179 24 08 - www.tlumacz.com.pl (PL)

dat:
5 date of

o 2021 '07‘ 02 issue

EUROPEAN TRANSLATION AG

EN
/1 Tamka 40 Street, PL 00-355 Warsafr:vY
( ‘ VAT UE: PL738 179 24 08 - www.e-ling.eu (ALL)




KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z RZPORZADZENIEM UE 2015/1187 UZUPEtNIAJACYM DYREKTYWE

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2009/125/WE
Nazwa i adres dostawcy urzadzenia: TERMON Dariusz Lubowicki
ul. Miedzytory 7

| 17-200 Hajnéwka
TERMON o
e-mail: biuro@termon.com.pl
www.termon.com.pl

Parametry
urzadzenia j.m. B-PELL 10 B-PELL 15 B-PELL 20 B-PELL 25 B-PELL 30

Klasa
efektywnosci - A+ A+ A+ A+ A+
energetycznej
Znamionowa

moc cieplna kw 10 15 20 25 28

Wspdtczynnik
efektywnosci - 113 115 116 117 117
energetycznej
EEI
Sezonowa
efektywnosc
energetyczna % 76 78 79 79 79
ogrzewania
pomieszczen
Szczegdlne Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacjg
Srodki - urzadzenia, nalezy uwzglednic zalecenia zawarte w instrukcji Obstugi
ostroznosci dostarczonej przez producenta.
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